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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Ryszard Dolczewski
(imie i nazwisko projektanta)

zamieszkaty(a). ul. Wotodyjowskiego 27, 64-100 Leszno
(adres zamieszkania)

stosownie do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo b u d
owlane (Dz.U. z2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oSwiadczam

ze projekt techniczny na budowe — rozbudowe —przebudewe

instalacji elektrycznej wewnetrznej — przebudowa i rozbudowa przedszkola
(nazwa obiektu budowlanego)

na dziatce nr 1 i 853 polozonej przy ul. Dworcowej 25, 63-820 Piaski
(adres budowy)

dla Gminy Piaski z siedzibg Urzad Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
(nazwa zaktadu pracy, imie i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Leszno, dnia 15 lipiec 2008 r. qz 7
(miejscowos¢, data) ! S 7

( podpisi béeczqtka ih'w-i.énné )
z uprawnieniami budowlanymi projektanta
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1. Opis techniczny instalacji elektrycznej

1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w m. Piaski przy ul.
Dworcowej 25 bedgcego wtasnoscig Gminy Piaski z siedziba ul. 6 Stycznia 1, 63-
820 Piaski

Zakres opracowania:
¢ zasilanie budynku,

¢ instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych ogdélnych w budynku,
¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych,

¢ instalacja potgczen wyréwnawczych.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
° zlecenia inwestora,
o projektu technicznego i technologicznego budynku,
° uzgodnien miedzy branzowych,
o Wwizji lokalngj,

. obowigzujgcych przepiséw i norm,.

1.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek jest zasilany w energie elekfryczng za pomocyg
przytacza napowietrznego typu AL 4x25mm? z istniejacego stupa linii napowietrznej
nn 0,4kV do bocznej $ciany budynku i dalej do tablicy licznikowej zabudowanej w
korytarzu budynku. Istniejgcy budynek jest wyposazony w starg instalacje
elekiryczng w oparciu o przewody AL. W zwigzku z tym w istniejacej czesci budynku

oraz dobudowanym obiekcie projektuje sie nows instalacji elektryczna.
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1.4 Zasilanie budynku — po przebudowie

Po rozbudowie budynku nalezy przebudowaé istniejace przylacze na kabel
AsXSn 4x25mm’ od stupa linii napowietrznej do $ruby hakowej na bocznej $cianie
budynku i dalej w rurze ostonowej AROT 75mm sprowadzié¢ kabel do projektowanego
zlacza kablowego ZKP-10/1 zabudowanego na bocznej $cianie budynku przy
wejsciu. Zasilanie tablicy gtéwnej T1 budynku wykonaé WLZ-tem typu YAKY
5x16mm?. Dodatkowa na kablu od zlgcza ZKP-10/1 w kierunku tablicy T1 nalezy
zabudowac przeciwpozarowy wylgcznik pradu DILOS 125A w obudowie z szybkg
obok ZKP-10/1.

1.5 Tablice rozdzielcze

WLZ-ty od ZKP-10/1 do tablic rozdzielczych T1 i T2 zaprojektowano
przewodami YKY 5x16mm’ i YKY 5x10mm? Tablice rozdzielcze T1 | T2

zaprojektowano jako wnekowe zgodnie z opisem i schematami ideowymi.

1.6 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgce oswietlenie montowaé przewodami YDYzo 3:4:5x1,5mm?
750V z osprzetem montowanym p/t - w pomieszczeniach sanitariatow instalacje
wykonac p/t z zastosowaniem osprzetu n/t IP44. Jako podstawowe zaprojektowano
oswietlenie jarzeniowe i oraz energooszczedne prod. ES System.

Zaprojektowano natomiast oprawy z czionem awaryjnym, spetniajgcymi role
oswietlenia ewakuacyjnego. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie umozliwié
bezpieczne opuszczenie pomieszczeri w przypadku zaniku napiecia. Zatozono czas
pracy opraw po zaniku napigcia min. 1,0n. Do tych opraw nalezy doprowadzi¢
dodatkowg zyle — ,stalg faze’. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg pracowac w
trybie roboczym i awaryjnym.

llo$¢ i typ opraw o$wietleniowych pokazano na schematach.

Instalacje gniazd wtykowych montowaé przewodami YDYzo 3x2,5mm? 750V
p/t z 0sprzetem zwyktym i n/t IP44 w zalezno$ci od charakteru pomieszczenia.

Wysokos¢ montowania gniazd w zaleznosci o charakteru pomieszczenia:
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1.7 Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowg na dobudowanym budynku przedszkola wykonac
zgodnie z wymogami normy PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.
Jako zwody poziome wykorzystaé projektowane pokrycie dachowe z blachy
dachowkowej. Z instalacjg odgromowa na dachu nalezy potaczyé zwody z komindw
wentylacyjnych. Instalacje na dachu nalezy przyltaczyé do instalacji istniejacej na
budynku.
Zwody pionowe — odprowadzajgce wykonaé réwniez z drutu ocynkowanego FeZn fi
8 mm metodg naprezong, przewody odprowadzajace nalezy polaczyé poprzez
ztgcze kontrolne z uziomami, zigcze umiescié w skrzynce probierczej osadzonej w
Scianie pft.
Przewody uziemiajace wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm utozonej pit.
Uziom w ziemi wykona¢ jako otokowy na gtebokosci 0.6m w odlegtosci 1,5m od
budynku. Uziom otokowy potgczyé z istniejacym uziomem metodg spawania i

zabezpieczyc¢ przed korozja., Schemat instalacji odgromowej pokazano na rys. 11.

1.8 Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czeéci czynnych oraz zastosowanie oston. Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN przez urzgdzenia przetezeniowe i
urzadzenia ochronne réznicowopradowe w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego dopuszczalnego diugotrwale. Uzupeiniajacym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim sg wylaczniki réznicowopradowe
a przed dotykiem posrednim potaczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania
przyjeto ukiad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu PEN na przewod neutralny i
ochronny PE nastapi w istniejacym ztgczu kablowym ZKP-10/1.

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami !!!
1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:
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stosowalno$ci w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o
napigciu znamionowym 750 V, kable niskiego napiecia izolacje o napieciu 1000V,

b) w przypadku zaniku napigcia bedg $wiecity oprawy o$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego zasilane z wtasnych zrédet zasilania.

1.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé gtéwng szyne wyréwnawczg

GSW, z ktorg nalezy potaczy¢ nastepujgce elementy:
o metalowe elementy instalacji wentylacyjnej
o przewdd PE tablicy T1 i T2.

Potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LGy 25 i 10 mm?.

1.11 Uwagi koricowe

Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.

2. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zapotrzebowanej - projektowangj

Pi kW kz
Tablica rozdzielcza T1
1. o$wietlenie 422 0,65
2. gniazda 1f 16A 230V 16,34 0,65
3. tablica TK 0,7 0,65

razem: 21,26 0,7

BF

‘u.u—r\u.c.

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszqupasladac atesty

P kW

2,74
10,62
0,45

13,81

POWIATOWE
w Gostyniu
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Tablica rozdzielcza T2 : J‘Ff‘l‘”’ ):5 s
1. oéwietlenie 3,63 0,65 235
2. oSwietlenie zewn. 6,00 0,65 3,90
razem: 9,63 0,65 6,25

moc zainstalowana — rozdzielnica T1

P.= 30,89 kW
K=0,65
P, =20,07 kW

3
P __2126x10° oo

I, =
3xU, xcosf 173x400x0,9

Istniejaca moc jest wystarczajaca dla catego obiektu, dlatego nie wystepowano
do Zakiadu Energetycznego o jej zwiekszenie.

Zabezpieczenie w ZK-1 oraz przedlicznikowe pozostaje bez zmian.

Warunek skutecznosci zabezpieczen dla najdluzszego obwodu jest spetniony.

Opracowat:
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OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa istniejgcego

przedszkola
LOKALIZACJA: | ul. Dworcowa 25, 63-820 Piaski
TYTUL RYS: Schemat zasilania
INWESTOR: Gmina Piaski )

ul. 6 mzonmmm 1, 63-820 Piaski

\ A

PROJEKTANT: | Ryszard Dol€Zewski Artur Ro,
ASYSTENT: upr. nr 629/84/ho

upr. nr 347/82/lo .
Strona: Skala: Tt Data: Nr rys.

1:500 lipiec 2008 r 1
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Wykaz pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia
1 Sala zaje¢ nr 1

2 Magazyn

3 Magazyn

4 Sala zajeé nr 2

5 | WC przedszkolakéw

6 WC personelu

7 Korytarz

8 Kabina natryskowa

9 WC przedszkolakéw

10 | WC przedszkolakéw

11 | Sala zaje€ nr3

12 | Magazyn

13 [ Magazyn

14 | Sala zajeé nr 4

15 | WC przedszkolakéw

16 | Szatnia — $niadalnia

17 | Magazyn chiodniczy

18 | Magazyn owocdéw i warzyw
19 | Obieralnia — przygotowalnia
20 | Korytarz

21 | Kuchnia

22 | Zmywalnia

23 | Rozdzielnia — wézkarnia
24 | Korytarz

25 | Szatnia

26 | WC personel

Oznaczenia:

BTAROBTWO POWIATOWE
w Gostyniu
=, Wroehwsla 256
£3-868 Gostyh

Zgodnosd projekiu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowsi

stwierdzam
. bez uwag 7 Uagar—

ZKP+P.poz — projektowane zigcze kablowo ~ _oo_.amaém oraz wyl. p. poz wg schematu
T1 - Projektowana tablica rozdzielcza wg schematu
T2 ~ Projektowana tablica rozdzielcza wg schematu

Objasnienia:
Instalacje gniazd ogéinych 230 V rozprowadzié p/t, wykonaé przewodem YDY(p)zo
3x2,5mm? U; =750V.
Gniazda montowaé jako p/t, podwdjne, z bolcem ochronnym na wysoko$ci:

- sale zajeé przedszkolakow, WC przedszkolakéw, korytarze, szatnia h=1,5m,
- kuchnia i zaplecze kuchenne, wc personel, pozostate pomieszczenia h=1,4m,
Gniazda w pomieszczeniach sanitariatéw oraz kuchni IP 44

Zastosowad osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt.

Caloéé instalacji wykonaé zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujgcymi

prze

pisami.

Szybkie wylaczenie napiecia zasilania

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa istniejagcego
przedszkola
LOKALIZACJA: | ul. Dworcowa 25, 63-820 Piaski
TYTUL RYS: Schemat instalacji gniazd, linii
zasilajacych oraz potgczen
wyrdwnawczych — parter
INWESTOR: Gmina Piaski
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
FAY
PROJEKTANT: | Ryszard Dof€zgwski Artur Roggla
ASYSTENT: upr. nr 629 AW@ S
upr. nr 347/82llp \\N
Strona: Skala: V¥ Data: Nr rys.
lipiec 2008 r 2
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Wykaz pomieszczen

Lp Nazwa pomieszczenia

1 Sala zajeé nr 1

Magazyn

Magazyn

Sala zajed nr 2

WC personelu

Korytarz

2
3
4
5 WC przedszkolakdw
6
7
8

Kabina natryskowa

9 | WC przedszkolakéw

10 | WC przedszkolakdw

11 | Sala zajeé nr 3

12 | Magazyn

13 | Magazyn

14 | Salazajeé nr4

16 | WC przedszkolakéw

16 | Szatnia — $niadalnia

17 | Magazyn chiodniczy SLECZOINAWCA IS 744

BEZPIECZEN
PRZECIWIOJ RO CH

18 | Magazyn owocow i warzyw

19 | Obieralnia — przygotowalnia

20 Korytarz LecHl Mlefus

21 | Kuchnia Jpr K3 PSP 15879

22 | Zmywalnia 29,08 2oy

LEETHL, Olhd L DT e USSP
23 | Rozdzielnia — wézkarnia

Zaodnodd projektu z wymaganaim
24 | Korytarz

ochrony przechypoiarows)
25 | Szatnia

pez uwag Z pwegaTITT

stwierdzam
26 | WC personel

24

Oznaczenia:

ZKP+P. poz. — projektowane zlgcze kablowo — pomiarowe oraz wyt. p. poz wg
schematu

T1 - Projektowana tablica rozdzielcza wg schematu

T2 - Projektowana tablica rozdzielcza wg schematu

W - wentylator Styl Il 100 WC 16W z wyi. czasowym podigczony do obwodu
oéwietlenia Dospel

Objasnienia:

Instalacje o$wietlenia rozprowadzi¢ p/t przewodami YDY(p)zo

3.4, x 1,5mm? U; =750 V ,Zastosowaé osprzet wtynkowy, wysoko$é montowania
facznikéw h=1,4m

Zastosowa¢ osprzet np. Mega Clasic prod. Kontakt

Caios¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Oprawy oswietleniowe:

A - oprawa Swietléwkowa 2x36W np. OKN 236 z kloszem pryzmatycznym i
kompensacjg mocy biernej prod. Farel

A1 - oprawa $wietléwkowa 2x38W np. OKN 236 z kloszem pryzmatycznym i
kompensacjg mocy biernej prod. Farel, z modutem awaryjnym 1h

C - oprawa $wietlowkowa 2x36W np. OPK 236 z kompensacja mocy biernej prod. Farel
P 44

D - oprawa energooszczedna 21W np. BRIO

D1 - oprawa energooszczedna 21W z czionem awaryjnym 1 h np. BRIO

E - oprawa energooszczedna 38W np. BRIO

G — opraw zarowa sufitowa 60W np. WOS

N — numer policyjny

E - oprawa $wietléwkowa - rastrowa 4x18W

Szybkie wylaczenie napiecia zasilania

OBIEKT: Rozbudowa | przebudowa istniejgcego

przedszkola
LOKALIZACJA: | ul. Dworcowa 25, 63-820 Piaski
TYTUL RYS: Schemat instalacji o$wietlenia — parter
INWESTOR: Gmina Piaski

ul. 8 maamm:m 1, 63-820 Piaski
PROJEKTANT: Ryszard DefG2ewski Artur Ro:
ASYSTENT: upr. nr 6294

upr. nr 347/82/to
Strona: Skala: { / Data: Nrrys.

fipiec 2008 r 3
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L1, L2, L3, N 3x230/00V 50 Hz \R 304 100A  YKY 5x18mm2 do wyl. p. poz

Polaczenie z szyng PE w ZKP
LGy 25mm2 Ill
' PE |
HL1  HL2  HL3 :
| [ P32 [WMN swe % oy 3%2,5mm2 v
32A 8 obw. gn 1 faz 16A pom 6,7,23,25,26 1,2 kW
Sa1B QJ\“;A YDYzo 3x2,5mm2 v
—h obw.gn 1faz.16A pom 17,18,19,20,21 1,4kwW
$301B iL{EA YOYzo 3x2.5mm2 =
N obw gn 1 faz 16A pom 22 wypazarka 1.5 kW
| P 302 L2.N SA01E iLWEA YDYzo 3x2,5mm2 v
324 obw gn 1 faz 16A pom. 22 zmywarka 1,5 kw
S3018B ﬂ\wa YDY20 3x2.5mm2 b
obw. gn 1faz.18A pom. | p 1,234,511 1,6 kw
83018 EU\‘EA YDYzo 3x2.5mm2 v
N obw gn 1faz 16A pom |p6,7,8 1,8 Kw
paoz L3N | sse 5\@ YD¥20 3x25mm2
| 324 ' K obw gn 1faz16A pom. [ p 9,10 0,8 KW
S301B Iﬁ\I\WEA YOYzo 3x2,5mm2 v
— obw. gn 1faz 16A pom 1,2,3,4,6,7 piwnica 1,6 kW
53018 A vDv20 32 5mm2 v
N obw gn 1faz. 16A pom 4 pwnica pralka 2,0 kW
pao2 LN S3018 18A YDYzo 3%2 Smm?2
| 32A K obw gn 1 faz 16A pom 4 piwnica suszarka 2,0 kW
$3018 Iﬂ\m" YDYzo 3x2.5mm2
rezerwa
s3018 itﬁ*‘ YDYzo 342 5mm2
=== T rezerwa
S Q\LIUA YDY20 3%1.5mm2 i
®1,9mm: [
Ll : cbw. zasilania TK 0.7 kw
_ §301B é\LWA gy s ;
. C 3X71,omm. E
——(X) obw. osw pom 6,16,17,18,19.2021.22 0.8 kW
Sae ium YDY20 3x1.5mm2 E
o - '
——(3<) obw osw pom 7,23 24 0,78 KW
s3me G\Lﬂm YDYzo 3x1 5mm2 3
0 3xX1,5mm. '
: ® obw. oéw. pom. 25 0,64 kW
SnE e YDYzo 3x1 5mm2 |
0 3%1.5m 3
- @ obw. o$w pom 1,2,3,45 [ pigtro 0,6 kW
L2.N 23018 é\lém YDYzo 3x1.5mm2 E
& 0 JX1.0mm 1
® obw. oéw. pom 6,7,8 | pietro 0,8 kw
S i]\ A YOYzo 3x1 5mm2
03X
@ obw oéw. pom 9,10,11 | pietro 0,3 kw
Sl EU;OA YOYzo 3x1 5mm2
0 31,
L3, N ® obw osw pom 1,2,3,7 piwnica 0,3 kW
Sarn G\L e YDYzo 3x1.5mm2
S 3X1.
® obw oéw. pom. 4,5,6 piwnica 0,3 kw
Pi=2126 kWw amoczynne wylaczenie zasilania
1 ——
k=065
Ps =13,81 kW

Rozdzielnia wnekowa np. RWN 4x18 z

drzwiami metalowymi i zamkiem prod.
FAEL

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa
istniejgcego przedszkola

LOKALIZACJA: | ul. Dworcowa 25, 63-820 Piaski

TYTUL RYS: Schemat ideowy tablicy T1
INWESTOR: Gmina Piaski

ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

A

PROJEKTANT: | Ryszard Dolcze@v&}’ii Art ala
ASYSTENT: upr. nr 629/84/Ld ']/

upr. nr 347/82/l0 | /-
Strona: Skala: Data: Nr rys.

1:500 lipiec 2008 r 8




8TAROSTWO p OWIATOWE

% Gostyniu

11.L2 L3 N 3x230/400V 50 Hz \ FR 304 100A  YKY 5x10mm2 do lablicy T1
Polaczenie z szyng PE w ZKP
LGy 16mm2 I
: |
HL1 HL2 HL3 : =
P 302 L1.N S3i01B 5\]\ 10A YDY20 342.5mm2
e {v] £ m.
324 ¥ obw gn 1faz16A pom 1,310 1,4 KW
sa18 A YDyzo 32 5mm2 : v
: N obw. gn. 1faz. 16A pom. 4,527 2,0 kW
53018 E/I’\LWA YDYzo 3x2,5mm2 v
: N rezerwa
| P 302 e S2018 i 164 YDYzo 3x25mm2 v
32A k. obw gn 1faz 16A pom 9,11,12 1.4 kW
15 :
S301B éj\ YDYZo 3x2 5mm2 : v
r ~ obw gn 1 faz 16A pom 1014,15 1,2 kW
S301B iLﬂ;A YDYzo 3x2.5mm2 , v
: L  rezerwa
53018 10A i
YDY2o 3x1,5mm2 |
() obw osw pom 13,8 0,84 kW
L3N S90E il\ 10 YDY2o 3x1,5 2 i
7 0 3X1,omm. .
® obw oéw pom 245 0,84 kW
s301B 5\]\ 10A T
0 3x1.5mm.
&) obw. osw. pom 911,12 0.86 KW
0 3X1.2mm.
@ obw. osw. pom. 1314,15 0,82 kW
S30MB g\L 10A ——— > i
0 3x1.5mm. !
: @ obw oéw. pom 7 0,3 kW
. & . i .
Pi=93 kW ¥amoczynne wylaczenie zasilania
k=065
Ps = 6,04 kw
Rozdzielnia wnekowa np. RWN 3x12 z
drzwiami metalowymi i zamkiem prod.
OBIEKT: Rozbudowa | przebudowa

istniejacego przedszkola

LOKALIZACJA: | ul. Dworcowa 25, 63-820 Piaski

TYTUL RYS: Schemat ideowy tablicy T2

INWESTOR: Gmina Piaski
ul. 6 Styn\:znia 1, 63-820 Piaski

PROJEKTANT: | RyszardDblczewski Artur
ASYSTENT: upr. nr 184 .
upr. nr 347/82/y/ 2

Strona: Skala: Data: Nr rys.
1:500 lipiec 2008 r 9




